
KOMISIJI ZA STUDIJE II STEPENA ELEKTROTEHNIdKOG FAKULTETA
U BEOGRADU

Komisija za studije II stepena Elektrotehnidkog fakulteta u Beogradu na svojoj sednici odrZanoj 17.

septembra 2013. godine imenovala nas je za ilanove Komisije za pregled i ocenu master rada
Durdice Bulovii pod naslovom "Adaptacija i rekonstrukcija TS 110/35/10 kV Kruievac 2".
Komisija je pregledala rad i podnosi slededi

IZVESTAJ

1. Osnovni podaci o kandidatu

Durttica Bulovii rodena je 09.06.1986. godine u Splitu, Republika Hrvatska. U Beogradu je 2001.
godine zawSila OS Jelena Cetkovii. Iste godine upisuje VI beogradsku gimnaziju u Beogradu,
prirodno - matematiiki smer, koju zavrSava 2005. godine sa odlidnim uspehom. Elektrotehnidki
fakultet u Beogradu upisala je 2005. godine, na odseku za Enegretiku, smer Elektroenergetski
sistemi. Diplomirala je u septembru 2012. godine sa prosednom ocenom 7.90, na diplomskom 10.

Master studije na Elektrotehnidkom fakultetu u Beogradu upisala je 2012. godine, modul
Elektroenergetski sistemi. PoloZila je sve ispite sa prosednom ocenom 9.60. Od j anuara 2013.
godine je zaposlena u kompaniji Energoprojekt - Entel kao inZenjer saradnik, gde je angaZovana u
aktivnostima projektovanja, konsaltinga, strate5kog planiranja i upravljanja projektima u oblasti
energetike.

2. Analiza rada sa kljuinim rezultatima

Navedena tema master rada u Sirem smislu pripada oblasti elektroenergetskih sistema, a u uZem
smislu oblasti visokonaponskih postrojenja. PredloZena tema se bavi problematikom
visokonaponskih postrojenja koja su u nadleZnosti JP "ElektromreZa Srbije" (JP EMS). Ova tema je
znadajna s obzirom na to da se adaptacijom i rekonstrukcijom postrojenja proSiruju moguinosti za

ekonomidan rad ditavog elektroenergetskog sistema uz oduvanje Zeljenog nivoa tehnidke sigurnosti
i ostvarenje odgovaraju6ih energetskih i materijalnih u5teda kako kod potroSada tako i kod
elektroprivrednih organizacija.

Rad se konkretno bavi rekonstrukcijom postojeieg postrojenj a TS 110/35i 10 kV KruSevac 2 u cilju
prilagotlenja sistema zaStite i upravlj anja zahtevima daljinskog vodenja i upravljanja iz
dispeierskog centra. U sklopu rada uradena je i provera primame opreme prema inoviranim
vrednostima struja hatkog spoja za TS ,,Kru5evac 2" za perspektivno stanje do 2025 godine koje su

dobijene od JP EMS. U sklopu toga datje i predlog zamene opreme koja ne odgovara postavljenim
uslovima. Uratlena je i provera postojeiih izvora napajanja sopstvene potro5nje.

Obim rada je ukupno 60 strana, sa 28 slika i dijagrama. Rad se sastoji od uvoda, detiri glavna
poglavlja, zakljudka i spiska koriSdene literature.

Posle uvodnog poglavlja, u drugom poglavlju je dat kratak osvrt na problematiku distributivnih TS
110/X kV kao vrlo vaZnog dela distributivnog sistema i ukazano je na potrebu osawemenjivanja
ovih postrojenja s obzirom na porast potro5nje i savremena tehnidka re5enja koja se primenjuju u
ovoj oblasti

U treiem poglavlju ukazano je na znadil postrojenja TS I 10/35/10 kV Kru5evac 2 u napajanju
distributivne mreze u ovom delu Srbije, kao i opis samog postrojenja.

U detvrtom poglavlju dat je ceo postupak adaptacije i rekonstrukcije postrojenja TS 110/35i 10 kV
Kru5evac 2. Detaljno je obraden novi sistem upravlj anja i zaStite, definisane su potrebe u pogledu
stanidnog radunara, prikazan je novi sistem merenja i dati su svi potrebni proraduni za proveru
opeme.

U zakljudku je dat generalni osvrt na predloZeno reSenje.



3. Zakljuiak i predlog

Prema mi5ljenju dlanova Komisije, predloZeni master rad obraduje vaZnu problematiku
rekonstrukcije i adaptacije postoje6ih postrojenja 110.kV i njihovog prilagorlavanj a savremenim
reSenjima u oblasti merenja, za5tite i upravlj anj a. Doprinosi rada su sledeii:

. ukazano je na problematiku distributivnih transformatorskih stanica 110 kV kao vrlo vaZnog

elementa distributivnog sistema i na pohebu osavremenj avanj a ovih postrojenja s obzirom
na porast potro5nje i savremena tehnidka re5enja koja se primenjuju u ovoj oblasti,

o ukazano 1e na zna(aj postrojenja TS 110/35/10 kV KruSevac 2 u napajanju distributivne
mreZe u ovom delu Srbije i dat je opis samog postrojenja.

. opisan je ceo postupak adaptacije i rekonstrukcije postrojenja TS 1 10/35/ 10 kV Kru5evac 2,

. detalino ie obraden novi sistem upravljanja i za5tite,
o definisane su potrebe u pogledu stanidnog radunara,
o prikazanje novi sistem merenja
o dati su svi potrebni proraduni za proveru opeme.

Na osnovu izloZenog, Komisija predlaZe Komisiji za studije II stepena Elektrotehnidkog fakulteta u

Beogradu da rad kandidatkinje Eurdice Bulovi6 pod naslovom "Adaptacija i rekonstrukcija TS

lI0/35/10 kV Kruievac 2" prihvati kao master rad i kandidatkinji omoguii usmenu odbranu.

U Beogradu, 23. septembra 2013.
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