
KOMISIJI ZA STUDIJE II STEPENA AKADEMSKIH STUDIJA
ELEKTROTEHNIEKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Komisija za studije II stepena akademskih studija ElektrotehniEkog fakulteta u Beogradu,
na svojoj sednici odrZanoj 9.6.2015. godine imenovala nas je u Komisiju za pregled i ocenu
master rada Ivana Vasiljevi6a, dipl. inZ. elektrotehnike i radunarstva, pod naslovom ,,Uporedna
analiza postupaka za monitoring i dijagnostiku SF6 prekidada". Nakon pregleda materijala
Komisija podnosi slede6i

IZVESTAJ

1. Biografski podaci kandidata

Ivan Vasiljevi6 je roden 9.3.1991. godine u Kru5evcu. Pohadao je i uspe5no zavr5io
gimnaziju u Kru5evcu, prirodno - matematidki smer. Elekhotehnidki fakultet u Beogradu upisao
je 2010. godine. Tokom studija izabrao je Odsek za energetiku, Smer za elektroenergetske
sisteme. Diplomirao je u oklobru 2014. godine, sa prosednom ocenom 8,31. Master akademske
studije, smer MreZe i sistemi, upisao je 2014. godine.

Odlikuju ga: poztavanje rada na radunaru, poznavanje engleskog jezika i posedovanje
vozadke dozvole za upravljanje vozilima B kategorije.

2. Opis master rada

Master rad obuhvata 86 strana, sa ukupno 28 slika i 20 tabela. Rad sadrZi 11 poglavlja i
literaturu. U prvom poglavlju definisana je uloga prekidada i pregled savremenih resenja ovih
aparuta. Ukazano je na sve ve6u teZnju za zamenom starih malouljnih prekidada novim SF6

prekidadima dija je upotreba sve dominantnija na naponskim nivoima imad ll0 kV.
U drugom poglavlju prikazani su princip rada i dizajn savremenih SF6 prekidada. Detaljno

su prikazana re5enja prekidne jedinice od dvopritisnog SF6 prekidada, jednopritisnog SF6

prekidada na potisnom principu, SF6 prekidada sa magnetskom rotacijom luka i pogonskim
mehanizrnom. Monitoringu stanja prekidada posvedeno je treie poglavlje. Dati su izbor
parametara za monitoring prekidada i postupci procesiranja signala.

U detwtom poglavlju dat je pregled standarda za proirvodnju i ispitiganje prekidada
visokog napona. Posebna painja je posvedena medunarodnom standardu IEC 60694, Sto je
predmet petog poglavlja. U Sestom poglavlju detaljno su prikazani postupci ispitivanja prekidada.
Izvr5ena je podela na slede6e vrste ispitivanja: tipska ispitivanja, rutinska ispitivanja, ispitivanja
visokonaponskih prekidada na terenu irantojna ispitivanja visokonaponskih prekidada.
Pogon i odrZavanje visokonaponskih SF6 prekidada u JP "ElekhomreZa Srbije" obradeni su u
sedmom poglavlju. Dati su postupci preventivnog odrZavanja, vanrednog odrZavanja i ispitivanja
prekidada u toku eksploatacije. U nastavku su jasno dati kriterijumi za zamenu prekidada kojima
se rukovodi osoblje u JP "ElektromreLa Srbije".
U osmom poglavlju prikazani su postupci rukovanja opremom koja sadrZi gas SF6 a koji se

sprovode u pogonima JP "Elekhomreila Srbije". Opisane su osobine gasa SF6, uz klasifikaciju
rizika po ljudsko zdravlje od uticaja novog gasa SF6. U nastavku su dati postupci za kori5denje i
rukovanje gasom SFo u rasklopnoj opremi, kao i oprema koja se koristi za manipulaciju ovim
gasom.



U devetom poglavlju su dati opis konstrukcije i princip rada hibridnog kompakfrrog SFo

prekidada Hypact Alstom i preporuke za njegovo odrZavanje. U desetom poglavlju su dati
elementi sistema mikroprocesorskog upravljanja i nadzora proizvodada Alstom i Siemens. U
Zakljudku je naglaSena vaZnost monitoringa i dijagnostike SFo prekidada kao bifrrih faktora
pouzdanosti rada. Ukazano je na z:.'ndaj daljeg unapredenja postupaka za monitoring i
dijagnostiku i klasifikaciju kvarova i posledica koje oni imaju po elektroenergeteski sistem.
Spisak literature sa 12 referenci datje na kraju rada.

3. Analiza rada sa kljuinim rezultatima

Master rad kandidata Ivana Vasiljevi6a, dipl. inZ. elekhotehnike i radunarstva, bavi se

aspeklima postupaka za monitoring i dijagnostiku SF6 prekidada. S obzirom naizt:r:efrte tehnidke
karakteristike SFo prekidada i njihovu intenzivnu primenu u prenosnim i distributivnim mreZama,
rad je posve6en uporednoj analizi postupaka za monitoring i dijagnostiku ovih prekidada. Dat je
uporedni prikaz savremenih tehnidkih re5enja SF6 prekidada kao i standarda i propisa koji
tretiraju problematiku monitoringa i dijagnostike ovih prekidada. Prikazani su dijagnostidki
postupci za monitoring najvaZnijih parametara ovih prekidada. Od posebnog madaja jeste
provera gasa SF6 u pogledu gustine, disto6e i sadrZaja vlage pa su u radu prikazani i postupci za
ispitivanj e ovih parametara.

Osnovni doprinosi rada su: 1) Dati su pregled kataloSkih podataka i prikaz savremenih
re5enja i principa rada SFo prekidada; 2) Dat je pregled standarda i propisa koji se odnose na
postupke monitoringa i dijagnostike sawemenih SF6 prekidada; 3) Navedene su karakteristike
uredaja za monitoring i dijagnostiku SF6 prekidada sa posebnim osvrtom na ulogu stanidnog
radunara i mikroprocesorskih uredaja; 4) Prikazani su postupci za monitoring i dijagnostiku
elektridnih i mehanidkih parametara SF6 prekidada konkretnog proizvodada koji se sprovode u
savremenoj praksi.

4. Zakljfiak i predlog

Kandidat Ivan Vasiljevi6, dipl. inZ. elekhotehnike i radunarstva, je u svom master radu
uspe5no sproveo uporednu analizu postupaka za monitoring i dijagnostiku SF6 prekidada.

Kandidat je iskazao upomost i samostalnost u svome postupku koji je prilagodio savremenim
zahtevimaza monitoring i dijagnostiku SFo prekidada.

Na osnovu gore navedenog, Komisija predlaZe Komisiji za studije II stepena akademskih
studija da rad kandidata Ivan Vasiljevila, dipl. inZ. elekfiotehnike i radunarstva, pod naslovom

,,Uporedna analizapostupaka za monitoring i dijagnostiku SFo prekidada" prihvati kao master rad
i kandidatu odobrijavnu usmenu odbranu.

Beograd, 22.8.2016. godine ilanovi komisije
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